PRZEDMIAR ROBOT - Plywalnia Osowa

NAZWA INWESTYCJI  :  Plywania w budynku Szkoly Podstawowej nr 81

ADRES INWESTYCJI : Gdansk - Osowa ul. Siedleckiego 14

INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk

ADRES INWESTORA * :  80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

BRANZA :  ROBOTY ELEKTRYCZNE, SANITARNE - usunigcie usterek.
DATA OPRACOWANIA : 23 kwiecien 2020

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot  : zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. |- Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 Usuniecie usterek.
1 Szafy sterujace-nieprawidiowo dzialajgce sterownikuw szafach sterujacych wymiana sterowni- kpl.
d.1 | wycenaindy- [kow.
widualna
1 kpl. 1.000 :
RAZEM 1.000
2 Szafa sterujaca-brak mozliwosci regulowania temperatury wy$wietlacz obiegu nr 3 wymiana kpl.
d.1 |.wycenaindy- |wyswietlacza.. (
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Szafa sterujgca-niestabilne odczyty parametrow urzadzen kontrolno-pomiarowych-wymiana kpl.
d.1 | wycenaindy- [koncowek w sondach pomiarowych
widualna :
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Szafa sterujaca-przeplywomierze i czujki przeplywu nie wskazujg odczytu-wymiana koricowek | kpl.
d.1 | wycenaindy- (wsondach pomiarowych.
widualna
1 kpl. - 1.000
2 RAZEM 1.000
5 Wanna z hydromasazem-wymiana dysz kpl.
d.1 | wycenaindy-
widualna
1 kpl. 1.000
0 RAZEM 1.000
2 Usterki z protokotu.
6 Pompa malej niecki-przecieki z uszczelnienia pompy - wymiana uszczelki wimnika pompy. kpl.
d.2 | wycenaindy- .
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 " | Centrala Prominent-czeste samoczynne wylaczenia centrali - calkowita wymiana centrali Pro- kpl.
d.2 | wycenaindy- |minentz podiaczeniem.
widualna :
ikl kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Podbasenie-problem z nadmiarem oparéw z chlorem i korozja elementéw elektronicznych - kpl.
d.2 | wycenaindy- (wykonanie projektu wentylacji nawiewno-wywiewnej w czesci podbasenia wraz z podigcze-
widualna  [niem do instalacji elektrycznej.
1 kpl. 1.000
: RAZEM 1.000
9 Centrala wentylacyjna-niesprawne sterowanie - wymiana sterowania. kpl.
d.2 | wycena indy- .
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 Pompa przepompowni $ciekow-brak czasowego wilaczania sie pompy - regeneracja pompy.. kpl.
d.2 | wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1" Wanna-brak pelnego napowietrzania w atrakeji - przedmuchanie niedroznej instalacji - wy- kpl.
d.2 | wycenaindy- |miana dmuchwy.
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 Klapa zamykajaca-niesprawna - wymiana niesprawnej klapy. kpl.
d.2 | wycena indy- ;
widualna
1 kpl. 1.000
: £ RAZEM 1.000
13 Przeptywomierz wody basenowej-niesprawna - wymiana przeplywomierza. kpl.
d.2 | wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Prysznice O-niskie ci$nienie pod prysznicami - przeplukanie instalacji, urzadzen i wyczysz- kpl.
_d.2 | wycena indy- |zcenie sitek wylewek.
widualna .
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Niecka mala-okresowe podwyzszenie poziomu chloru - zainstalowanie dodatkowego filtra. kpl.
d.2 | wycenaindy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Oswietlenie hali basenu-trzy oprawy oswietleniowe niesprawne - wymienic niesprawne opra- kpl. :
d.2 | wycenaindy- |wy o$wietleniowe.
widualna ‘
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Podstawa

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
17 Oswietlenie awaryjne/p.pozarowe-trzy oprawy oswietlenia awaryjnego niesprawne - wymienic kpl.
d.2 | wycenaindy- [niesprawne oprawy o$wietlenia awaryjnego.
widualna A
3 kpl. 3.000
: RAZEM 3.000
18 Komunikacja migdzy urzadzeniami w instalacji p.poz.-problemy z dzialaniem centrali p.poz. i kpl.
d.2 | wycenaindy- |elementéw peryferyjnych korozja stykéw, przewodéw - usunag usterke.
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Indeks ETO D Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$¢

ik -090 Centrala Prominent-czgste samoczynne wylaczenia centrali - kpl. 1.0000
calkowita wymiana centrali Prominent z podigczeniem.

2. -090 Centrala wentylacyjna-niesprawne sterowanie - wymiana stero-|  kpl. 1.0000
wania.

3 -090 Klapa zamykajgca-niesprawna - wymiana niesprawnej klapy. kpl. 1.0000

4, -090 Komunikacja miedzy urzadzeniami w instalacji p.poz.-problemy |  kpl. 1.0000
z dzialaniem centrali p.poz. i elementow peryferyjnych korozja
stykow, przewodow - usunag¢ usterke.

o1 -090 Niecka mala-okresowe podwyzszenie poziomu chloru - zainsta-|  kpl. 1.0000
lowanie dodatkowego filtra.

6. -090 Oswietlenie awaryjne/p.pozarowe-trzy oprawy o$wietlenia awa-|  kpl. 3.0000
ryjnego niesprawne - wymieni¢ niesprawne oprawy oswietlenia :
awaryjnego.

i -090 Oswietlenie hali basenu-trzy oprawy oswietleniowe niesprawne |  kpl. 3.0000
- wymienic¢ niesprawne oprawy o$wietleniowe.

8. -090 Podbasenie-problem z nadmiarem oparéw z chlorem i korozjg kpl. 1.0000
elementow elektronicznych - wykonanie projektu wentylacji na-
wiewno-wywiewnej w czesci podbasenia wraz z podiaczeniem
do instalacji elektrycznej.

g -090 Pompa malej niecki-przecieki z uszczelnienia pompy - wymiana|  kpl. 1.0000
uszczelki wimnika pompy.

10. -090 Pompa przepompowni $ciekow-brak czasowego wigczania sie kpl. 1.0000
pompy - regeneracja pompy..

1. -090 Prysznice O-niskie cisnienie pod prysznicami - przeplukanie in-|  kpl. 1.0000
stalacii, urzadzen i wyczyszzcenie sitek wylewek.

12. -090 Przeplywomierz wody basenowej-niesprawna - wymiana prze- kpl. 1.0000
plywomierza.

13. -090 Szafa sterujaca-brak mozliwosci regulowania temperatury wy- kpl. 1.0000
Swietlacz obiegu nr 3 wymiana wys$wietlacza..

14. -090 Szafa sterujgca-niestabilne odczyty parametrow urzadzen kpl. 1.0000
kontrolno-pomiarowych-wymiana koricowek w sondach pomia-
rowych

15. -090 Szafa sterujaca-przeplywomierze i czujki przeptywu nie wska- kpl. 1.0000
Zujq odczytu-wymiana koricowek w sondach pomiarowych.

16. -090 Szafy sterujgce-nieprawidlowo dziatajace sterownik w szafach kpl. 1.0000

: sterujgcych wymiana sterownikow.

17. -090 Wanna-brak pelnego napowietrzania w atrakgji - przedmucha- kpl. 1.0000
nie niedroznej instalacji - wymiana dmuchwy.

18. -090 Wanna z hydromasazem-wymiana dysz kpl. 1.0000

RAZEM
Slownie:
A2, 06. 30, .
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