PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Plywania w budynku Szkoty Podstawowej nr 81

ADRES INWESTYCJI : Gdarisk - Osowa ul. Siedleckiego 14

INWESTOR :  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk

ADRES INWESTORA : 80-560 Gdarisk ul. Zaglowa 11

BRANZA :  ROBOTY ELEKTRYCZNE, SANITARNE - usuniecie usterek.

DATA OPRACOWANIA : 23 kwiecien 2020



12 20 Ptywalnia Osowa elektr.san. usterki..INW OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 11979

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
1 Usuniecie usterek. 3
1 Szafy sterujace-nieprawidtowo dziatajace sterownik w szafach steruja- kpl.
d.1 | wycena in- |cych wymiana sterownikow. .
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Szafa sterujgca-brak mozliwosci regulowania temperatury wyswietlacz kpl.
d.1 | wycena in- |obiegu nr 3 wymiana wyswietlacza..
dywidualna i
1 kpl. 1,000
] RAZEM 1,000
3 Szafa sterujgca-niestabilne odczyty parametréw urzgdzen kontrolno-po- kpl.
d.1 | wycena in- |miarowych-wymiana koficowek w sondach pomiarowych
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Szafa sterujaca-przeptywomierze i czujki przeptywu nie wskazujg odczy- kpl.
d.1 | wycena in- |tu-wymiana koricowek w sondach pomiarowych.
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Wanna z hydromasazem-wymiana dysz kpl. -
d.1 | wycena in- ’
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Usterki z protokotu. :
6 Pompa matej niecki-przecieki z uszczelnienia pompy - wymiana uszczel- | kpl.
d.2 | wycena in- |ki wirnika pompy. .
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 ¢ Centrala Prominent-czeste samoczynne wylaczenia centrali - catkowita kpl. :
d.2 | wycena in- |wymiana centrali Prominent z podtgczeniem.
dywidualna
1 kpl. 1,000
' RAZEM 1,000
8 Podbasenie-problem z nadmiarem oparéw z chlorem i korozjg elemen- kpl.
d.2 | wycena in- |téw elektronicznych - wykonanie projektu wentylacji nawiewno-wywiew-
dywidualna |nej w czesci podbasenia wraz z podtaczeniem do instalacji elektrycznej.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Centrala wentylacyjna-niesprawne sterowanie - wymiana sterowania. kpl.-
d.2 |wycenain-
dywidualna
1 kpl. 1,000].
RAZEM 1,000
10 Pompa przepompowni $ciekéw-brak czasowego wigczania si¢ pompy - kpl.
d.2 | wycena in- |regeneracja pompy.. .
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 Wanna-brak petnego napowietrzania w atrakcji - przedmuchanie niedroz-|  kpl.
d.2 | wycena in- |nej instalacji - wymiana dmuchwy.
dywidualna
1 kpl. 1,000
: RAZEM 1,000
12 Klapa zamykajgca-niesprawna - wymiana niesprawnej klapy. kpl.
d.2 | wycena in- .
dywidualna
1 kpl. 1,000 :
RAZEM 1,000
1305 Przeptywomierz wody basenowej-niesprawna - wymiana przeptywomie- kpl.
d.2 |wycenain-|rza. -
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Prysznice O-niskie ci$nienie pod prysznicami - przeptukanie instalacji, kpl.
d.2 | wycena in- |urzadzen i wyczyszzcenie sitek wylewek.
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 Oswietlenie hali basenu-trzy oprawy oswietleniowe niesprawne - wymie- kpl.
d.2 | wycena in- |ni¢ niesprawne oprawy oswietleniowe.
dywidualna




12 20 Ptywalnia Osowa elektr.san. usterki..INW OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
16 Oswietlenie awaryjne/p.pozarowe-trzy oprawy oswietlenia awaryjnego kpl.
d.2 | wycena in- |niesprawne - wymieni¢ niesprawne oprawy oswietlenia awaryjnego.
dywidualna
7 kpl. 7,000
& RAZEM 7,000
17 Komunikacja migdzy urzadzeniami w instalacji p.poz.-problemy z dziata- | kpl.
d.2 | wycena in- |niem centrali p.poz. i elementéw peryferyjnych korozja stykéw, przewo-
dywidualna |dow - usuna¢ usterke.
1 kpl. 1,000
- RAZEM 1,000
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