Gjahsk, dnia‘C/—sierpnia 2019 r.

Komendant Miejski
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gdansku

PZ.5560.42.9.2019.PK

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Panstwowej Strazy Pozarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 — zwanej dalej ustawg
o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.— zwanej dalej k.p.a.)

nakazuje

Szkota Podstawowa nr 59 im. ,1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka”
ul. Modra 2, 80-736 Gdansk

wykonanie nastepujacych obowiazkow:

Obowiazek nr 1: Wyposazy¢ budynek Szkoty Podstawowej nr 59 zlokalizowany
przy ul. Modrej 2 w Gdansku w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg,
z punktami poboru wody w postaci hydrantow wewnetrznych 25 z wegzem
potsztywnym zapewniajgcg pokrycie zasiggiem w poziomie catej powierzchni
budynku.

Powyzszy obowigzek nalezy wykona¢ zgodnie z projektem uzgodnionym
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
do uzytkowania urzadzenia przeciwpozarowegdo jest przeprowadzenie préb i badan,
potwierdzajacych prawidtowo$¢ dziatania.

Podstawa prawna obowiazku nr 1:

1) art. 4 ust. 1 punkt 1), 2), 3) i 5) ustawy o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U.
22019 r., poz. 1372 z pdzn. zm. - zwanej dalej ustawg o ochronie
przeciwpozarowey), '

2) § 18 ust. 1 punkt 1), § 19 ust. 1 punkt 2) lit. b) oraz § 20 ust. 3 punkt 2) lit. a)
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz. U. z 2010 roku, Nr 109, poz. 719 — zwanego dalej rozporzgdzenia
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow). '
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Termin wykonania nakazu ustalam na: 31.12.2020 roku.
Obowiazek nr 2: Wydzieli¢ pozarowo pomieszczenie kottowni gazowej w budynku
Szkoty Podstawowej nr 59 zlokalizowanym przy ul. Modrej 2 w Gdansku.

Podstawa prawna obowigzku nr 2:

1) art. 4 ust. 1 punkt 1) i 4) i 5) ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

2) § 15 ust. 1 punkt 3) rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow.

Termin wykonania nakazu ustalam na: 31.12.2020 roku.

Uzasadnienie:

W dniu 30 maja 2019 roku na podstawie upowaznienia z dnia 29 maja 2019
roku znak: PZ.5560.42.2.2019.PK funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP
w Gdansku przeprowadzili czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w budynku Szkofy
Podstawowej nr 59 im. ,1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka” zlokalizowanym przy
ul. Modrej 2 w Gdansku, z ktorych sporzadzili protokot z dnia 30 maja 2019 roku
znak PZ.5560.42.3.2019.PK.

Protokdt zostat podpisany przez Panig -Elzbiete NleW|adomskq—Ab|nskq -
Dyrektor Szkoty, ktéra podpisata go bez wnoszenia zastrzezen.

Jak wynika z ustalen czynnosci kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany
budynek Szkoty Podstawowej nr 59 jest budynkiem szkoty, zakwalifikowanym
do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi o igcznej powierzchni uzytkowej 2405 m?.
Budynek o wysokosci ok. 6,8 m, ztozony jest z dwdch kondygnacji nadziemnych
i jednej kondygnacji podziemnej, stad tez obiekt w zakresie wysokosci w mysl
§ 8 punkt 1) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065) kwalifikuje sig jako niski (N) o wysokosci do
12 m wigcznie nad poziomem terenu.

—~—= W trakcie czynnos$ci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione

\/w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej w zakresie:.

l\jl) lBrak instalacji wodociggowej przeciwpozarowej hydrantow wewnetrznych 25 na
poziomie kondygnacji podziemne;.

2) Zasieg instalacji wodociggowej przeciwpozarowej hydrantéw wewngtrznych
52 nie obejmuje w poziomie catej powierzchni chronionego budynku (ij. do sal
8i9 na poziomie | kondygnacji nadziemnej oraz do sal 26 i 27 na poziomie
Il kondygnacji nadziemnej).

3) Sktadowanie materiatébw palnych na drogach komunlkaCJl ogoblnej stuzgcych
ewakuacji (t. na klatce schodowej prowadzacej z kondygnacji podziemnej przy
kuchni do czesci mieszkalnej oraz na poziomie spocznika pomigdzy kondygnacjg
podziemna a | kondygnacjg nadziemna na klatce schodowej nr 2). -
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4) Brak wymaganej aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego po
przebudowie kondygnacji podziemnej.

5) Brak protokotu badania przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz brak
mozliwos$ci uruchomienia przeciwpozarowego wytacznika pradu poprzez przycisk
sterujgcy zlokalizowany przy wejsciu do szatni.

6) Brak protokotu badania natezenia oSwietlenia awaryjnego.

7) Brak protokotu badania jednoczesnosci poboru wody dla instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej hydrantéw wewnetrznych.

8) Brak oznakowania przyciskow sterujgcych przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu.

9) Drzwi przeciwpozarowe stanowigce wyjécie z rozdzielni elektrycznej nie zamykajg
sie samoczynnie.

10)Sktadowanie materiatow palnych w pomieszczeniu kottowni.

11)Brak wydzielenia pozarowego pomieszczenia kottowni.

12)Zastawione wyjécie ewakuacyjne oraz brak klucza do otwarcia drzwi
ewakuacyjnych z pomieszczenia kottowni.

13)Brak mozliwosci otwarcia drzwi ewakuacyjnych zlokalizowanych na poziomie
kondygnaciji podziemnej przy kuchni.

14)Brak oznakowania miejsca lokalizacji klucza do wyjScia ewakuacyjnego
umiejscowionego w poblizu sekretariatu.

W zwigzku z ujawnieniem ww. naruszen, zawiadomieniem z dnia 19 czerwca
2019 roku znak PZ.5560.42.5.2019.PK zawiadomiono Szkof¢ Podstawowg nr 59
im. ,1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka” zlokalizowang przy ul. Modrej 2
w Gdarisku o wszczeciu postepowania administracyjnego zurzedu w sprawie
nakazania ich usunigcia.

W dniach 3 i 23 lipca 2019 roku do siedziby tut. Komendy wptynegty pisma Pani
Elzbiety Niewiadomskiej-Abinskiej - Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 59 informujace
0 usunieciu czesci nieprawidtowosci stwierdzonych podczas czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 30 maja 2019 roku. Majac na uwadze
powyzsze, Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku w dniu
27 sierpnia 2019 roku wydat decyzje znak: PZ.5560.42.8.2019.PK o umorzeniu
w czesci postepowania administracyjnego.

Odnoszac sie do pozostatych nieprawidtowosci informujg, co nastgpuje.

Ad obowiazek nr 1.

Podczas czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 30
maja 2019 roku w budynku Szkoty Podstawowej nr 59 im. ,1 Dywizji Pancernej gen.
St. Maczka” zlokalizowanym przy ul. Modrej 2 w Gdansku stwierdzono, iz nie
zapewniono zasiggu hydrantem wewnetrznym do wszystkich przestrzeni obiektu -
nie objeto zasiegiem dziatania m.in. do sal 8 i 9 na poziomie | kondygnacji
nadziemnej oraz do sal 26 i 27 na poziomie Il kondygnacji nadziemnej. Zgodnie
z § 20 ust. 3 punkt 2) lit. a) rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow nalezy zapewni¢ zasieg hydrantéw wewngtrznych w poziomie obejmujac
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calg powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej, pomieszczen
z uwzglednieniem dtugos$ci odcinka weza hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego
zasiegu rzutu pradéw gasniczych tj. 3 m.

Ponadto ustalano, ze kondygnacji podziemnej obiektu nie wyposazono
w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg hydrantéw wewnetrznych 25, co jest
niezgodne z § 20 ust. 2 w zwigzku z § 19 ust. 1 punkt 2) lit. b) rozporzadzenia
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, ktory stanowi, iz w  strefie
pozarowej ZL Il o powierzchni ponad 1000 m? w budynku niskim muszag byé
zastosowane hydranty wewnetrzne 25 z wgzem potsztywnym.

Instalacja hydrantow wewnetrznych to skuteczne i niezawodne urzadzenie
przeciwpozarowe, ktore stanowi element zabezpieczenia przeciwpozarowego
obiektu i w znaczacy sposdb poprawia bezpieczenstwo osob i mienia. Praktycznie
niewyczerpywalne zrodto $rodka gasniczego, jakim jest woda, ogoélnodostepnose,
prosta budowa i tatwo$é obstugi sprawiaja, ze hydrant wewnetrzny stanowi jeden
z najskuteczniejszych i niezawodnych urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Jednoczesénie z uwagi na fakt, ze hydranty wewngtrzne zgodnie z definicjg
zawarta w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpoZarowej
budynkéw sa urzadzeniem przeciwpozarowym, zgodnie z § 3 ust. 1, powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania  jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan
potwierdzajacych prawidtowo$¢ dziatania, jak réwniez oznakowane znakami
zgodnymi z Polskimi Normami. _

Ponadto informuje, ze zgodnie z § 1 ust. 2 tego cytowanego powyzej
rozporzadzania, dopuszcza sig stosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymienionych § 19, zatem w odniesieniu do instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej. Powyzsze rozwigzania zamienne powinny zosta¢ wskazane
w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, jesli
zapewnig one niepogorszenie warunkoéw ochrony przeciwpozarowej obiektu,
sg szczegolnie uzasadnione uwarunkowaniami lokalnymi i uzyskajg uzgodnienie
z wtasciwym miejscowo Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono orzec jak w sentencji.

Ad obowiazek nr 2.

Ustalenia z czynno$ci  kontrolno-rozpoznawczych  przeprowadzonych
w budynku Szkoty Podstawowej nr 59 zlokalizowanym przy ul. Modrej 2 w Gdansku
wykazaly, ze nie wydzielono pozarowo pomieszczenia kottowni, w ktdrej mieszcza
sie dwa piece gazowe o facznej mocy 450 kW. PowyZsze jest niezgodne z § 15 ust.
1 punkt 3) rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, ktory
stanowi, iz w obiekcie powinny by¢ zastosowane techniczne srodki zabezpieczenia
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przeciwpozarowego polegajace na zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy
i wydzielen drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen.

Majac na uwadze powyzsze oraz fakt, iz przedmiotowy budynek pei funkcje
szkoty, niewydzielenie pozarowe przedmiotowej kottowni stanowi zagrozenie dla
uzytkownikow budynku. Taki stan rzeczy moze spowodowaé, ze w sytuacji
powstania pozaru w kottowni, pozar szybko rozprzestrzeni sie poza pomieszczenie
i wptynie na pogorszenie warunkéw i wydtuzenie ewakuaciji z budynku.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono orzec jak w sentenciji.

Powyzsze nakazy sg zgodne ze stusznym interesem strony postepowania,
a przez podniesienie poziomu bezpieczenstwa pozarowego - z interesem
spotecznym, gdyz przyczyniajg sie do ogolnego wzrostu bezpieczenstwa, w tym
ekonomicznego, gdyz zmniejsza prawdopodobienstwo wybuchu pozaru i utatwia
ewakuacje ludzi.

Wyznaczajac terminy realizacji obowigzkéw kierowano sie interesem
spotecznym, dotyczacym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidtowosci
oraz stusznym interesem strony, z ktérego wynika realna mozliwos¢ wykonania
koniecznych prac.

Kierujgc ww. obowigzki decyzji do Szkoty Podstawowej nr 59 im. ,1 Dywiz;ji
Pancernej gen. St. Maczka” z siedzibg przy ul. Modrej 2 w Gdansku, kierowano sie
przepisami ustawy o ochronie przeciwpozarowej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 punkt 1) oraz
ust. 1a tej ustawy zapewnienie ochrony przeciwpozarowej budynku spoczywa na
jego wiascicielu, zarzgdcy Ilub uzytkowniku na podstawie zawartej umowy
- cywilnoprawnej ustanawiajacej zarzad lub uzytkowanie. W przypadku gdy umowa
taka nie zostata zawarta, odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkow z zakresu
ochrony przeciwpozarowej spoczywa na faktycznie wiladajgcym budynkiem.
Jak wynika z ustalen poczynionych w.czasie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych,
zobowigzany jest faktycznie wtadajgcym budynkiem.

Pouczenie

Na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy
Pozarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1499) od niniejszej decyzji stuzy stronie
odwotanie do Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Gdansku  (ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk) za posrednictwem
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku (ul. Beniowskiego
7, 80-382 Gdansk).

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotfania strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia tut. organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez strone
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postepowania, niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a strona nie
moze ztozy¢ skargi do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.

Oséwiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotfania wywiera
skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez strone ztozone w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania po uptywie ww. terminu.

KOMENDANT MEFISKI

PANSTWOWES STRAZY POZARNEJ
w CGdansku

Zup. 1/
b8/ MK Nog

Otrzymuija:
1. Szkota Podstawowa nr 59

im. ,1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka”
ul. Modra 2
80-736 Gdansk

2. PZ-ala.
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