USLUGI KOMINIARSKIE
80-633 Gdarsk, ul. Jodlowa 2.6
tel. (58)303-41-42; 796-603-609

Gdansk. 25/11/2020

USEUGI KOMINIARSKIE
80-633 Gdarisk, ul. Jodlowa 26

tel.fiax (58) 303 41 42, 796 603 609 AT
NIP 583-182-79-57, REGON 220821376 P r}j() 2%‘%
I PAS YA

okresowej kontroli przewoddéw kominowych

Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewodow i podigezen kominowych w obickcie
Szkoly Podstawowej Nr 40 im. kpt. Leonida Teligi przy ul. Stromej 19 w Gdansku

zostala przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego Dominika Glucha w oparciu o art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane (DzU. z 2020 poz1333) oraz wydane na jej podsiawie przepisy szczegélows i obowiazujgce
przedmiotowe normy techniczne.

Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrotna niniejszego protokolu.
W WYNIKU KONTROLL STWIERDZONO. CO NASTEPUIE

I.  Objete kontrolg przewody kominowe oraz elementy urzadzen kominowych odpowiadajg w/w przepisom i nadaja
sig do dalszej eksploatacji. Wykonane konstrukcje i elementy mieszezg si¢ w obowiazujgcych normach.

1. Objete kontrola przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych nie odpowiadajg wymienionym
wyzej przepisom w zakresie jak nizej. Dotyczy to w szczegolnosei nastgpujacych stwierdzonych nieprawidlowosci,
ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa ludzi i mienia:

Otynkowaé komin ponad dachem — przewody 13-14, wskazane na sz<icu.

Otynkowaé kominy na strychu — przewody 3-4, 5-9, wskazane na szkicu.

Usuna¢ odprowadzenie kanalizacji z przewodu konminowego nr 3, wskazanego na szkicu.

Wymieni¢ lacznik okapu w sali chemicznej oraz facznik szafy chemicznej na lgczniki z2 stali kwasoodpornej nierdzewnej.
Brak wentylacji w salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim, pokoju pielggniarki, pokoju pedagog. bibliotece.
nalezy wykona¢ w wolnych przewodach kominowych i/lub dobudowac przewody (kanaly) wentylacyjne.

6. Brak wentylacji w szatni/suterena i WC/suterena.
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7. Brak wentylacji w Swietlicy/stolowka.
8. Brak wentylacji grawitacyjnej w kuchni.
9. Wentvlacja pokoju/llpietro i wentylacja WC/IIpietro podlaczone do wspdinego przewodu kominowego, nalezy wykonac

samodziclne wentylacje: nieszczelny przewdd kominowy, nalezy uszezelni¢ whkladem typu ALUFOL, po uprzednim
wykonaniu samodzielnych podiaczen.
10. Brak wentylacji w budynku sali gimnastycznej: sala gimnastyczna, WC/damski, WC/meski, szatnie. klasa .,0".

niu szkic orientacyjny.
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Zgodnie z art.70 Ustawy — Prawo Budowlane wyzej wymienione braki — uszkodzenia — zaniedbania podlegaja
obowigzkowemu usunieciu — naprawie bezposrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO 2021r.
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