Gdansk, dnia 2005 -11- 03

INSPEKTOR SAD
80-211 Gdansk, ul. Debinii 4

0OPZ.9022.174.2015.WS.5

SR DECYZJA

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 6 1 7, art. 12 ust.1a, pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 1. Nr, poz.1412) oraz art. 104 kpa
Pomorski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny po przeprowadzonej kontroli
sanitarnej w Centrum Ksztalcenia Zawodowego 1 Ustawicznego Nr 1, Centrum
Ksztalcenia Praktycznego Nr 1 80-216 Gdansk, ul. Sobieskiego 90 nr protokotu
OPZ.9022.174.2015.WS z dnia 7 pazdziernika 2015 roku

nakazuje:

1. Zapewni¢ wlasciwg wentylacje w pracowniach:
a) nr 123 - kontroli samochodéw,
b) nr 137 - naprawy samochodow, —
c¢) nr 134 - obrobki recznej,
d) nr 128 1 131- elektrycznych, <
e) nr 124 - frezarek, —
f) nr 130 - elektroniczno — elektrycznej,
g) sali dydaktycznej na I pigtrze - nr 210

w terminie do dnia 30 wrzesnia 2018 roku

Uzasadnienie

W dniu 7 pazdziernika 2015 roku upowaznieni przedstawiciele Pomorskiego
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego przeprowadzili kontrolg sanitarng
w Centrum Ksztalcenia Zawodowego i1 Ustawicznego Nr 1, Centrum Ksztalcenia
Praktycznego Nr 1 w Gdansku przy ul. Sobieskiego 90 (nr protokotu
- OPZ.9022.174.2015.WS), podczas ktorej stwierdzono brak wtasciwej wentylacji
w pracowniach: nr 123 - kontroli samochodéw, nr 137- naprawy samochodéw, nr 134 -
obrobki recznej, nr 128 i 131 - elektrycznych, nr 124 - frezarek, nr 130 - elektroniczno-
elektrycznej oraz w sali dydaktycznej na I pigtrze - nr 210.

Stwierdzona nieprawidlowo$¢ stanowi naruszenie §2 i §9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6,
poz. 69 z p6ézn. zm.).

Pomorski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny wydajac decyzje
uwzglednit termin usunigcia nieprawidlowos$ci podany przez Dyrekcj¢ Rozbudowy Miasta
Gdanska w pi$mie z dnia 22 pazdziernika 2015r. (wptyw pisma 28 pazdziernika 2015r.).
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Z uwagi na powyzsze nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

O wykonaniu obowiazku wynikajacego z niniejszej decyzji nalezy powiadomié
Pomorskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Debinki 4, 80-211
Gdansk.

W wyniku niewykonania obowiazkéw ustalonych w decyzji zostana podjgte
czynnosci egzekucyjne na podstawie ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz.1619 z p6zn. zm).

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Pomorskiego Panstwowego Wojewoddzkiego
Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdansk, ul. Debinki 4, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

PomorskilParitw
Wojewddzki Inépek or Sanitarny

iy '
Tomasz A%lgl&ij!ﬂf(lk

Otrzymuja:
1 Jako strony w sprawie (za dowodem dorgczenia):

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

2. Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
80-426 Gdansk
ul. Hallera 16/18

II Do wiadomosci :
1. a/a
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Rzemieslniczy Zakiad Usiug Kominiarskich

3-100 Tezew, i Ssemcoyia Dratewi 2z RZEMIESLNICZY ZAKEAD USEUG KOMINIARSKICH
e Ao Mo, ANDRZEJ BRZOZA

NIP: 593-030-23-76 Regeon: 190133564

PROTOKOL NR 1027/2016
z okresowej kontroli przewodow kominowych

Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci urzadzen kominowych i podtaczeh wentylacyjnych,
spalinowych i dymowych w budynku bedacym wtasnoscig
Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdanhsku ul. Aleja Generata J6zefa Hallera 16/18

potozonym w Gdansk, przy ul. Jana Ill Sobieskiego Nr 92 zostata przeprowadzona przez
posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Brzoza Radostaw,Brzoza Tomasz.

w oparciu o Art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414) Tekst jednolity: DZ.U z 2010r Nr
243 poz. 1623 oraz stosownie do wydanych na jej podstawie przepiséw wykonawczych, szczegétowych i obowigzujacych
norm.

Zakres badania technicznego przy kontroli okresowej obejmuje sprawdzenie czy :

1. droznos¢ przewoddw kominowych nie nasuwa zastrzezen.

2. sita ciggu kominowego (podciénienie) przy zamknietych oknach - ustalona przy pomocy stosownego urzadzenia
pomiarowego - gwarantuje prawidtowe dziatanie podtaczonych do przewodu urzadzen.

3. nie wystepuja uszkodzenia :
a. przewoddéw kominowych na catej ich dtugosci,
b. kanatdéw, czopuchdw, rur, tgcznikédw, nasad kominowych itp.

c. wtazdw, drabin, drzwiczek kominowych (wycierowych - rewizyjnych), taw kominiarskich itp.

4, istnieje dogodny dostep do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodéw kominowych, kanatéw,
rur i nasad kominowych.

5. pomieszczenia (lokale) w ktérych zainstalowane sa urzadzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody
przeptywowej, kotly c.o. itp.) posiadajg sprawnie dziatajace urzadzenia wentylacyjne, w tym: nawiewne i wywiewne.

6. wystepujg ewentualnie inne stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidtowos$ci mogace spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi lub mienia (np.: materiaty tatwopalne przy kominie, nieprawidtowe podtgczenia, brak
zabezpieczenia przewodéw spalinowych przed korozjg kwasowa, itp.)

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTEPUJE

. Objete kontrolg przewody kominowe oraz elementy urzadzen kominowych odpowiadajg przepisom wyzej
wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszcza sie w obowigzujacych normach.

Il. Objete kontrolg przewody kominowe oraz inne elementy urzgdzen kominowych nie odpowiadaja wymienionym
wyzej przepisom wymienionym jak nizej. Dotyczy to w szczegdlnosci nastepujacych stwierdzonych uchybien, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstawa ludzi i mienia.

DOTYCZY: CEN M ZTALCENIA PRA ZNEGO NR 1 W GDAN

Wyniki kontroli zgodne z pkt. I. W/w obiekt nadaje sie do eksploatacji z punktu widzenia przewodow
kominowych wentylacyjnych i podiaczen oraz wentylacji mechanicznej wyciagowej i nawiewnej z wyjatkiem
nieprawidtowosci wymienionych na odwrocie protokoétu.

- W zataczeniu tabela wydajnosci wentylacji mechanicznej

Wiasciciel (zarzadca) obiektu budowlanego przyjat do wiadomosci, ze zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane,
wymienione braki - uszkodzenia - nieprawidtowosci podlegajg obowigzkowemu usunigciu - naprawie, w trakcie lub
bezposrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego przydatnosci obiektu budow}gﬂg%%q‘i@&ﬁﬁﬁﬁmg Ki
- " i
7 /
<A /7/
TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: 2017r ) —
Radostaw Brzoza
upr. 21542/12. I.R. Gdansk

1. Wiasciciel - Zarzadca budynku uprawniony mistrz kominiarski
uprawniony mistrz kominiarski

2. Opiniodawca

3. Wiasciwy Organ Panstwowego Nadzoru i recri s cssencnennnees

Bud. (w przypadku wystapienia zagrozenia) .(Data i podpis potwierdzenia odbioru) Andrzej Brzoza upr. 1399/82 U.W. Gdansk



Stwierdza sie:

DOTYCZY CZESCI SZKOLNE]:
1. Brak uwag.

DOTYCZY CZ WARSZTATOWE]:

1. Przeptyw predkosci powietrza wentylacji mechanicznej wyciagowej i nawiewnej badano anemometrem
WOHLER FA 410.

2. Wentylacja mechaniczna wyciagowa jest nieaktywna, nieskuteczna w pomieszczeniach:

- 140 - Pracownia Drukarska.

- 141 - WC.
- 142 - WC.
- 143 - WC.

Sposéb usuniecia nieprawidtowosci:

Inne uwagi:



RZEMIESLNICZY ZAKEAD USLUG KOMINIARSKICH

ANDRZEJ BRZOZA

Gdansk 10.06.2016r

Zatacznik: Gdansk ul. Sobieskiego 92 — Budynek C (cze$¢ warsztatowa) Centrum Ksztalcenia

Zawodowego I Ustawicznego nr 1.

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYCIAGOWEJ

WENTYLACJA WENTYLACJA
Lp.] POMIESZCZENIE WYWIEWNA
P NAWIEWNA \
{m’/h)
CZESC WARSZTATOWA
1 J113 —szatnia damska 219,00 60,00
113 — szatnia damska wc 66,60
113 — prysznic 141,00
2 | 114 - Pomieszczenie gospodarcze BRAK 117,00
3 |116 — Szatnia meska 210,00 21,60
64,80
136,20
87,00
116 — Szatnia me¢ska azienka 82,80 117,00
105,60
113,40
145,80
123,00
76,20
4 J118 — WC niepelmosprawni 191,40 133,40
5 J119 —Toaleta uczniowska 93,60 105,60
259,20 93,60
102,60
16,20
105,00
6 [ 115 — Pracownia obrébki recznej BRAK BRAK
7 120 - Pracownia Mechatroniczna BRAK Wentylator przelotowy na zewnatrz
8 121 — Pracownia komputerowa BRAK BRAK
9 §122 — Pracownia obrabiarek 1 nawiew w czgéci wysokiej 278,00
sterowanych +
5 wywiewow w czgéci wysokiej
10 §123 — Pracownia kontroli BRAK BRAK
samochodéw
11 | 124 — Pracownia frezarek BRAK BRAK
12 §126 — Pracownia Tokarek BRAK BRAK
13 |Magazyn maszyn BRAK BRAK
14 |} 128 — Pracownia elektryczna BRAK BRAK
15 J130 — Pracownia elektroniczna BRAK BRAK
16 J131 —Pracownia elektryczna BRAK BRAK

17

132 — Pracownia elektroniczna

5 nawiewOw w oknach




18 | 134 — Pracownia obrobki recznej Otwor na zewnatrz
19 J136 — Pomieszczenie BRAK BRAK
20 §137 — Pomieszczenie Wywietrzak dachowy
21 138 — Pracownia obrobki Okap wyprowadzony przelotowo przez zewnegtrzna $ciang
plastycznej 2 wentylatory w zewnetrznej $cianie
22 J140 — Pracownia drukarska Wentylacja mechaniczna nieaktywna
23 j141-WC Wentylacja mechaniczna nieaktywna
24 {142 -WC Wentylacja mechaniczna nieaktywna
25 J143-WC Wentylacja mechaniczna nieaktywna
26 144 — Pracownia instalacji gazowej | 3 nawiewy w $cianie zewnetrznej 49,20
fi 160mm
27 | 145 — Pracownia montazu 4 nawiewy w $cianie zewngtrznej 69,00
fi 160mm
28 | 146 — Pracownia sieci gazowych 141,00 2 wywietrzaki
86,40 nieaktywne
211,80
246,50
29 §148/149 — Pracownia spawalnicza 167,40
162,0
285,00
201,00
STANOWISKA: 204,60
340,20
295,80
315,00
206,40
178,80
179,40
256,80
313,80
307,50
266,40
306,60
364,20
213,00
307,80
256,20
248,40
222,00
246,60
OKAP: 204,60
188,40
WYWIETRZAK DACHOWY 57,60
MISFRZ KOMINIARSKS _
e Mistez Kominlarski
Brzoza Radoslaw

= > !)_
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upr. 21542/12. LR. Gdafsk

Upr. Dozoru-Ekspleatacii w zakresie:

obslugi, konserwacji, kontroino-pomiarowym.

Urzadzenia, instalacja, sie¢ z Grupy 2.
Nr. Upr.177/D/486/15
NrUpr, f77/E/ABTIS
<
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