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Nr 13/2020
okresowej kontroli przewodéw kominowych

Kontrola polegajgca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewoddw i podtagczen kominowych w obiekcie
Szkoly Podstawowej Nr 83 przy ul. Stoklosy 1 w Gdarnsku

zostala przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego Dominika Glucha w oparciu o art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegétowe i obowigzujace
przedmiotowe normy techniczne.

Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrotna niniejszego protokotu.
W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO, CO NASTEPUJE

I.  Objete kontrolg przewody kominowe oraz elementy urzadzeri kominowych odpowiadajg w/w przepisom i nadaja sie
do dalszej eksploatacji. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczg si¢ w obowigzujgcych normach.

II.  Objgte kontrolg przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych nie odpowiadaja wymienionym
wyzej przepisom w zakresie jak nizej. Dotyczy to w szczegdlnosci nastepujacych stwierdzonych nieprawidtowosci,
ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia:

1. Zapewni¢ doptyw powietrza zewngtrznego niezbgdnego do odpowiedniej wymiany powietrza — zamontowaé nawiewniki
okienne lub $cienne.

2. Zapewni¢ dostep do przewodéw kominowych na dachu — wytaz lub drabing dostawna, tawy kominiarskie lub stopnie
dachowe — brak mozliwosci przeprowadzenia kontroli.

3. Niesprawna wentylacja sali gimnastycznej, nalezy udrozni¢ przewod kominowy.

4.  Wymieni¢ kratki wentylacyjne w salach nr2, 3, 5, 6, tazience/parter, WC (damski, meski, dla personelu) i pomieszczeniu
gospodarczym na kratki o prawidtowych przekrojach.

5. Brak wentylacji w salach nr 1, 4, 7, 8, pokoju nauczycielskim, $wietlicy i sali terapii, nalezy wykona¢.
6. Niesprawna wentylacja/brak ciggu kominowego na korytarzu/parter, nalezy udrozni¢ przew6d kominowy.

~_. Uwagi ogdlne:

7. Zapewni¢ wentylacj¢ nawiewna dla potrzeb wentylacji grawitacyjne;j.

Zgodnie z art.70 Ustawy — Prawo Budowlane wyzej wymienione braki — uszkodzenia — zaniedbania podlegaja
obowigzkowemu usunigciu — naprawie bezposrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.
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