Wykonawca pomiardw:

SAVIS - POMIARY ELEKTRYCZNE
Ryc Blizbora 17/5

80-177 Gdansk
8501010968
Fax:58 3030156
e-mail-biuro@savis pl

{ Protokodf z pomiaréow oswietlenia
28/P0/08/2018

iI Z!eceniodawf;ca:

SZKOLA PODSTAWOWA nr 67

ul. Zabi Kruk
80-822 Gdansk

Miejsce przeprowadzenia pomiardw:
SZKOLA PODSTAWOWA nr 67

ul. Zabi Kruk &

80-822 Gdarisk

Rodzaj pomiaréw: Badania okresowe

! Data pomiaréw: 2018-08-28 Data nastgpnych pomiaréw: po usunieciu
| ! usterek

Instalacfa:

71 Nowa [0 Rozbudowa 0O  Modyfikacja Z  Istnigjaca J
I Orzeczenie:é

Oswietlenie stanowisk pracy w salach lekcyjnych 14, 65, 85 102 spelnia wymagania normy PN-EN

12464-2. !
Oswietlenie czesci stanowisk pracy w salach lekcyjnych nr 61, 99, 103 i 104 nie spelnia wymagan normy.

Oswietfenie stanowisk pracy w salach nr 58, 84, 7. 98. 100 i 101 nie spetnia wymagari normy.
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